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仮設露出Wｺﾝｾﾝﾄ E付(2口)

VVF2.0-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

VVF1.6-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

備考 負荷名

照明

照明

照明

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

負荷名番号 番号 備考

1φ3W-100V/200V

ｺﾝｾﾝﾄ

照明

照明

ｺﾝｾﾝﾄ

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

主幹　MCB  3P 40A
分岐　ELCB 2P 20A ×12

(A3) 製図担当検印

図面番号

1/200

電気-01

2024/03/06
図面名称 発行

縮尺会場名称

工事名称

ライフルCP競技(本大会)

SAGA2024　佐賀市開催競技

射撃場1F

※照明器具設置済み
　大会終了後撤去すること

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

特記なき配管・配線は下記による。

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

 LG1-1 

 VCT14°-4C 

発電機G1
(25KVA)

4P60A防水ｺﾞﾑｺﾈｸﾀ

55 66

77 88

99

1111

1010

1212

11 22

33 44

※ (1) 発電機の設置位置は打合せによる

　 (2) 発電機は接地工事を確実に行うこと
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19 銃器検査所

競技役員控室8

※会期前日までに検査完了したら

　 会期中は27競技補助員控室として使用

仮設露出Wｺﾝｾﾝﾄ E付(2口)

VVF2.0-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

(A3) 製図担当検印

図面番号

1/200

電気-02

2024/03/06
図面名称 発行

縮尺会場名称

工事名称

ライフルCP競技(本大会)

SAGA2024　佐賀市開催競技

射撃場2F

【佐賀県警察学校】

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

特記なき配管・配線は下記による。



Ｇ３

Ｇ２

×9

22
5

A

11
40

0

C

51
50

D

86
25

E

27
90

F

21
0H

58
00

56
00

56
00

56
00

58
00

60
0

28
40

0
15
00

3000 5200

2200 6225 4025 4175 3450 30225 3650

225 225 3490 2510 250

6

5500

7

250

8

2510

9

3490

10

8200 6000 6000 6000 6000 3700 175

225

C

D

21
0

E

16
0

F

21
0 B

16
0

G

24
42

0

36
50

17
12

0
36
50

36
00

56
00

56
00

56
00

36
00

収
納
棚

倉庫（２）

マンホール蓋 600φ

通用口

倉庫

階段室

下足入

防具棚

胴着乾燥室

収
納
棚

渡り廊下

外構図参照

女子便所男子便所

シート

P

倉庫（１）

P

剣道防具庫

竹刀入

防具棚

P

ホール

棚
下足入

スロープ

玄関

ポーチ

通路

屋外用倉庫

P

男子シャワー室 女子シャワー室

置外階段

P

P
P

P

P

*

（３）

観客席24

休憩所25

11 競技会係員・

競技会補助員控室

7

ビームピストル体験コーナー

23

冷

救護所

10

ジュリー控室6

20

空撃ち練習所

21
ドリンクコーナー

既存器具

成績掲示板

30

業者控室(清掃・標的管理）

来賓控室9

実施本部

4

競技補助員控室27

標的管理室

26

H
W

銃器受渡し・

一時保管所

HW

Ｇ４

仮設露出Wｺﾝｾﾝﾄ E付(2口)

VVF2.0-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

VVF1.6-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

(A3) 製図担当検印

図面番号

1/200

電気-03

2024/03/06
図面名称 発行

縮尺会場名称

工事名称

ライフルCP競技(本大会)

SAGA2024　佐賀市開催競技

体育館1F

備考 番号

主幹　MCB  3P 40A

負荷名

分岐　ELCB 2P 20A ×10

ｺﾝｾﾝﾄ

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

1φ3W-100V/200V

負荷名番号

ｺﾝｾﾝﾄ

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

備考

備考 番号

主幹　MCB  3P 60A

負荷名

分岐　ELCB 2P 20A ×12

ｺﾝｾﾝﾄ

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

1φ3W-100V/200V

番号 負荷名

ｺﾝｾﾝﾄ

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

備考

予備
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【佐賀県警察学校】

 LG3-1 

発電機G3
(25KVA)

窓枠ﾊﾟﾈﾙ取付

 VCT14°-4C 

発電機G2
(25KVA)

窓枠ﾊﾟﾈﾙ取付

 LG2-1 

 VCT14°-4C 

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

11
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44

66

88

1010

特記なき配管・配線は下記による。
11
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1212

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

(既設ｺﾝｾﾝﾄへ)

発電機G4
(25KVA)

 VCT14°-4C 

以降E-05参照

2F(LG4-1)分電盤へ

　 (2) 発電機は接地工事を確実に行うこと

※ (1) 発電機の設置位置は打合せによる
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仮設露出Wｺﾝｾﾝﾄ E付(2口)

VVF2.0-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

(A3) 製図担当検印

図面番号

1/200

電気-04

2024/03/06
図面名称 発行

縮尺会場名称

工事名称

ライフルCP競技(本大会)

SAGA2024　佐賀市開催競技

体育館2F

備考 番号

主幹　MCB  3P 30A

番号負荷名

1φ3W-100V/200V

分岐　ELCB 2P 20A ×6

予備

ｺﾝｾﾝﾄ

負荷名 備考

ｺﾝｾﾝﾄ

予備

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

11

22

33
44

【佐賀県警察学校】

VCT14°-4C(1F発電機へ)  LG4-1 

窓枠ﾊﾟﾈﾙ取付

11 22

33

55 66

44

特記なき配管・配線は下記による。

※ (1) 発電機の設置位置は打合せによる

　 (2) 発電機は接地工事を確実に行うこと

 LG4-1 
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12

【佐賀県警察学校】

特記なき配管・配線は下記による。

仮設露出Wｺﾝｾﾝﾄ E付(2口)

VVF2.0-3C 赤・ｱｰｽ　　　 (ｺﾛｶﾞｼ)

1 2

3 4

発電機G4
(25KVA)

 LG4-2 

 VCT8°-4C 

 VCT14°-4C 

 LG4 

以降E-03参照

※ (1) 発電機の設置位置は打合せによる

　 (2) 発電機は接地工事を確実に行うこと

備考 負荷名番号

主幹　MCB  3P 30A

番号負荷名 備考

1φ3W-100V/200V

分岐　ELCB 2P 20A ×4

予備予備

　MCB 3P 30A ×1

1φ3W 100V/200V

LG4-1送り

 LG4 

　MCB 3P 40A ×1

LG4-2送り

ﾐｽﾄ扇風機用ｺﾝｾﾝﾄﾐｽﾄ扇風機用ｺﾝｾﾝﾄ

Ｇ４

(A3) 製図担当検印

図面番号

1/400

電気-05

2023.03.15
図面名称 発行

縮尺会場名称

工事名称

ライフルCP競技(本大会)

SAGA2024　佐賀市開催競技

会場全体図

 LG4-2 

40A

30A
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